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RAPPORTO DI PROVA

MD DG 167 r02 06/09/2010 526/PT/13 A

IDENTHACAZIONE CAMPIONIE IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEY O

Campione N°: 526/PT/13 A Codice punto/stazione: 00244
Campione di: ACQUA IN RETE DI DISTRIBUZIONE Localita: TOLENTINO
Data prelievo: 20/03/2013 Ubicazione: F.P.V.LE BENADDUC!
Ora prelievo: 1100
Ricevuto il:  20/03/2013 ASUR. ASURMARCHE AREA VASTAN3
Prelevato da: ASUR AREA VASTA 3 MACERATA (I0-T-02 REV, 9) Comunedi: TOLENTINO

Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N 3 - SIAN MACERATA ASSM SPA - TOLENTINO
Indirizzo richiedente: | g0 Belvedere R Sanzio - Macerata
Verbale prel. N°: 30

CONTROLLO DI ROUTINE

Ente gestore:

Tipo monitoraggio:

INGERTEZZA DELLA
MISURA

LIMITE DI
DETERMINAZIONE

VALORE LIMITE
0.Lgs. n.31/2001

DETERMINAZIDNE - (METOOO Di PROVA) RISULTATO unita di misura

PARAMETRI BIOLOGIC! - Analisi effettua 121/03/2013 al 22 1

Eschenchna colt (UNIHEN 1SO 930841 2002)
Colfurni {UN] EN 1SO 9308 1 2002)

OUFCHooml -
OUF C/t00ml

PARAMETRI CHIMIC! - Analisi effettuate dal 21/03/2013 al 25/03/2013

*Colore {APAT CNR IRSA Z020A Man 29 2003)
‘Cdore (APAT CNR IRSA 2050 Man 24 2003)

INCOLORE
DI CLORO -

OUF Ca0um
OUF Ctaoml

ACCFTTABILF
ACCETTARNR T

0,05 mg/l
1uSiema 20 C

*Cloru tesiduo ibero (C12) (ARPAT CNR IRSA 4080 Man 24 2003)
‘Conducibiita e s (APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003)

0,05 my/i -

265 uS/cma 20 'C - 2500 pSiem

‘pH (APAT CNR IRSA 2060 Man 249 2003) 8.0 Unita pH - 1 Unita pH 6.5 -9 5 unita pH
Clorun (Chy (APAT CNR IRSA 1020 Man 24 2003) 6.9 mg/l +1.4mqg/l 0.5 mg/l 250 g/l

*Azoto nilroso (NO2) (APAT CNR IRSA 050 Man 29 2003) ILD 0,01 mg/i 01 mg/

Azolo nilnico (NO3) (APAT CNRIRSA 4020 Man 29 2003) 1.0 mag/t +0 4mg/l 0.5 mg/i 50 myil

Solfali 1S0O4) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003) 4,0 mg/l +0,7mg/l 0.5 mgli 250 ma/l

Az Amnmoniacale (NH4 ) (APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003) I.D - 0,03 my/l 0,50 mag/l
‘Torbidité (APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003) LD - 1NTU ACCETTABILE

Per 1 metodi chimicl 'incentezza estesa ndicata e espiessa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2, il livello di confidenza assouiate a Lile
intervallo & del 95'4.

ILD
<> Le prove non nentrano nellambito dellaceredilamento ACCREDIA

Infenore al imile di deternunazione

Il campionamento non e oggetto dell'accreditamento ACCREDIA
Il presente rapporto riguarda solo 1 campiont sottoposti a prova

Il presente rapportoc non puo essere rnprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratono di prova

L ¢ date dininizio e fine analisi sono da nteners) complessive per la tipologia der parametr indicati, te singole prove vengono effetluate ner lempr mdicat nel relativo metode &
anahst ontraceiabih pella documentazione inlerna del faboratorio

Rapporto di prova emesso in data: 26/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE
Dott. Tristano Leoni

IL RESPONSABILE U.0. POTABILI/MINERALI

Dott. Bernardino Principi Dott. Gianni Corvatta
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